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(A) - 22-12-2022 - Déplacement de 30cm du mur entre REFUS LEGERS et PREPA SCR

(B) - 04-01-2023 - Déplacement de 25cm le la porte coulissante CF en file 4
- Mise à jour de l'épaisseur du voile file 9 (origine 30 passe à 25)
- Inversion du sens d'ouverture de la porte entre alimentation directe
granulateur et ligne de tri

(C) - 09-01-2023 - Modification des gardes-corps de l'escalier

(D) - 12-01-2023 - Modification de la largeur de la rampe PL
- Mise à jour des réservation dans mur CF entre arrivage objets longs et
ligne de tri suivant plan AKTID
- Mise à jour des dimension des caniveaux technique du local TGBT
- Déplacement du local brumisation
- Position des commandes DEF
- Représentation des équipements LEGRAS (voir fiche fabriquant)
- Hauteur sous plancher des locaux (Compresseur et CTA)
- Toiture local CTA ossature métallique+couverture multicouche
- Répartition des désenfumages
- Suppression de 2 chassis dans la cabine de tri du R+1
- Portail anti chute au niveau du quai, supprimé
- Suppression de la porte coulissante CF en file 4, remplacée par un mur en
parpaings enduits 2 faces

(E) - 31-01-2023 - Implantation de réservations
- Modification de l'accès du local CTA
- Déplacement d'un mur du local compresseur
- Déplacement du siphon de sol du local compresseur
- Cloisonnement du local brumisation
- Modification des toitures de local CTA et du Local Alimentation directe robot

(F) - 28-02-2023 - Ajout commandes CO2 manquantes auprès du broyeur CSR
- Ajout de 2 commandes de ventilation pluie / vent près commande CO2
- Ajout d'un caniveau devant porte d'accès au hall accolée au local
compresseur
- Texte dimension VB local CTA à harmoniser sur plan (c'est 70x70 et non
120x120)
 - Remplacer la porte 200x250 dans cloison métallique par 3,00x3,50ht
(porte transrapide) et implatation modifiée
- Remonter de 30cm les deux fenêtres de la cabane de tri et les axer sur la
case du dessous
- Dimensions grilles ventilation transfo: 815x610ht
- Suppression VB et VH local process élec
- Déplacement des deux résas verticales du local process elec vers
alimentation directe (20cm au lieu de 60)
- Dimension hauteur ouverture alimentation directe robot à 570cm au lieu de
500cm
- Recul de 3,00 du mur du local alimentation directe robot.
 - Intégration des réservations dans la cloison métallique selon plans AKTID
- Modification de l'implantation de la cloison métallique.
 - Remonter vers le haut du plan (400 au lieu de 200)
 - Bardage cloison métallique à passer côté fines

(G) - 28-03-2023 - Ajout d'une porte coulissante CF 300x350 + transrapide 300x350
- Modification de la rampe d'accès livraison des déchets
- Dimension des douche et WC au RDC


	02-G Plans / Coupes                  LIGNE DE TRI

